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INSPEKTIONSBERICHT
iiber eine Inspektion gem. GNORM M 5874 im Rah der Trink verord ] OLMB Kapitel B1 in der jeweils giiltigen Fassung
Der I ktionsbericht umfasst Ortubefund, Priifbericht und Gutachten

Dieser Inspektionsbericht gﬁt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftrége der gegenstandlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt
werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 21118138

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Puchenstuben

Kundennummer: 6204824

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: WVA Puchenstuben

Anlagen-Id: WB-5944

Leiter der Inspektion: DI Dr. Walter Pribil

Rechnungsempfanger: Gemeinde _l?uchenstuben, Christian-Haller-StraBe 1, 3214 Puchenstuben
Inspektionsbericht ergeht an: Amt der NO Landesregierung

Amt der NO Landesregierung / Datei iiber Schnittstelle
Gemeinde Puchenstuben
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ORTSBEFUND
Parameter Ergebnis N| K
Beschreibung der Wasserversorgungsanlage
WVA Puchenstuben Erstinspektion durchgefiihrt von: Mag.
Elisabeth Zwingraf, am: 03.08.2020; Bezeichnung und Standort der
WVA: Puchenstuben; Art der Wasserversorgung: &ffentlich;
Unterliegt dem LMSVG: Ja; Abgegebene tégliche Wassermenge
(Jahresdurchschnitt): 41 m3/d; Anzahl der versorgten Einwohner/
Haushalte: 300 Einwohner; Besondere Verbrauchsverhaltnisse:
Nein; Wasserdesinfektionsanlage(n): UV-Bestrahlung: Anzahl 2;
Wasseraufbereitungsanlage(n): Nein; Einrichtungen zur
Desinfektion im Notfall: Nein; Vorangegangene Inspektionen:
regelméBige Kontrollen Intervall: jéhrlich; Angaben zur letzten
Voruntersuchung (z.B. Datum, durchfiihrende Stelle,
Untersuchungsnummer, Ergebnis): AGES IMED Wien, Priifbericht
Beschreibung der Anlage Nr. 19101281, 05.09.2019; Ergebnis OK 1
Angaben UV-Desinfektionsanlage Lage: Parz.Nr. 520, KG
Puchenstuben, in der Schieberkammer des Tiefbehalters
Brandeben; Hersteller: WEDECO; Typ: Spektron 6; Behordliche
Vorgaben maximal zuldssiger Durchfluss: 1,93 m3/h Mindest-UV-
Durchlassigkeit (bei 253,7 nm; 100 mm): 11 %; Qualitatsmarke
z.B. OVGW: ja (Registrier-Nr. W 1.587); Erstinbetriebnahme: Nov.
2016 Anzahl UV-Strahler: 1; Typ UV-Strahler: WLR 20;
Strahlernutzungsdauer: 10.000 h; Strahlungsmesstechnische
Uberwachungseinheit: Ja; Online-Messgerat fiir die UV-
Durchlassigkeit vorhanden: Nein; Vorfilter 1. Hersteller: Griinbeck;
Modell: Riickspiilfilter MXA 1 1/2"; Bauart, Anzahl und Porengréfie
(um): 100; Reinigung: automatisch;
Ablesung an den Anzeigen der UV-Desinfektionsanlage
Bezeichnung und Ort UV-Anlage UV-Desinfektionsanlage Brandebenquelle, WVA Puchenstuben 2
aktueller Durchfluss 1,80 m3/h 2
max. zulassiger Durchfluss [bezogen
auf die Mindest-UV-Durchlassigkeit] 1,90 m3/h 2
Strahlungsmesstechnische
Uberwachungseinheit, Ablesung SoEA0® )
aktuelle Betriebsstunden 851 h 2
aktuelle Anzahl an Schaltungen UV-
Strahler 5 2
Summe aus aktuellen Betriebsstunden 1247 h 2
und aktuellen Anzahl der Schaltungen
Anlage zuletzt gewartet 15.09.2021 2
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Parameter Ergebnis N| K

Beschreibung der Wasserversorgungsanlage

WVA Puchenstuben

Angaben UV-Desinfektionsanlage

Bezeichnung: UV-Anlage Rosswiesenquelle;

Lage: Schieberschacht des Hochbehélter 2, Parz. Nr. 822/5, KG

Puchenstuben;

Hersteller: Wedeco;

Typ: Spektron 15;

Behordliche Vorgaben

maximal zulassiger Durchfluss: 7,95

Mindest-UV-Durchldssigkeit (bei 253,7 nm; 100 mm): 11 %,

Qualitatsmarke z.B. OVGW: Ja (Registrier-Nr. W 1.588);
Beschreibung der Anlage Erstinbetriebnahme: 2016; 1

Anzahl UV-Strahler: 1 Typ UV-Strahler: WLR 20;

Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit: Ja;

Online-Messgerat fir die UV-Durchiassigkeit vorhanden: Nein;

Vorfilter:

Hersteller: Griinbeck 2 Stiick;

1. Filter: Modell: FS-B;

Bauart, Anzahl und PorengréBBe (um): 80;

Reinigung: manuell;

2. Filter: Modell: GENO;

Bauart, Anzahl und PorengréBe (um): 80;

Reinigung: automatisch;

Ablesung an den Anzeigen der UV-Desinfektionsanlage

Bezeichnung und Ort UV-Anlage UV-Desinfektionsanlage Rosswiesenquelle 2
aktueller Durchfluss 7,90 m3/h 2
max. zuldssiger Durchfluss {bezogen

auf die Mind?est-uv-nurcma[sssgkgt] 20 ARl g
Strahlungsmesstechnische

Ubenuac%ungseinheit, Ablesung 16314 MYjim= 2
aktuelle Betriebsstunden 138 h 2
aktuelle Anzahl an Schaltungen UV- 3 2
Strahler

Summe aus aktuellen Betriebsstunden 141 h )
und aktuellen Anzahl der Schaltungen

Austausch Strahler (Datum) 15.09.2021 2
Betriebstunden beim letzten Austausch 10000 h 2
Anlage zuletzt gewartet 15.09.2021 2
Betriebstagebuch teilweise entsprechend 2
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Parameter Ergebnis N| K

Beschreibung der Wasserversorgungsanlage

Angaben Speicherbauwerk

Bezeichnung: Hochbehélter 2

Lage: Parz. Nr. 822/5, KG Puchenstuben

nahere Umgebung, Nutzungsart: Wald;

Ausfiihrung: Durchlaufbehaiter; Anschiittung; Material: Beton;
Zeitpunkt der Errichtung: n.b.; letzte Sanierungen: 2019,
Erneuerung der Tire, Dichtungsband;

Fassungsvermdgen: 100; Kammeranzahl: 2;

Wasserkammer baulich von Schieberkammer getrennt: Nein;
Zuldufe: Anzahl: 2; Bezeichnung: aus QSS Brandebenquelle, 1
Rosswiesenquelle, und bei Bedarf Sulzbichlquelle;

Steuerung: Niveauregler;

Zugang/Einstiegsdffnung: Ja; seitlich; Tire (vertikaler Zugang);
ausreichend Uberhdht;

Abdeckung der Einstiegséffnung/Material: Metall;
Dichtungsband vorhanden: Ja; Versperrt: Ja, Schloss;

Be- und Entliiftung: Entliftungspilz;

Sicherung gegen Eindringen von Kleintieren: Ja;

Einspeisung des Wassers: Durchlaufbehalter HB 1;
Uberlaufleitung : Ja, Froschklappe;

Beschreibung der Anlage

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1)  Inspektion und Probenahime bei Wasserversorgungs- und Wasserabfiillanlagen
Ext.Norm: ONORM M 5874, Dok.Code: SVA 9626

2.)  Ablesung an den Anzeigen fiir die Betriebsparameter
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PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fur den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegensténde und den
Umfang der durchgefilhrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherhelt, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) beriicksichtigt, sofern nicht ausdrlicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsatzlich nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 21118138-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-1d:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T21-00624.301

23.09.2021

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW
jahrliche Untersuchung

nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WVA Puchenstuben

WB-5944

Probenahmestelle 1- UV-Desinfektionsanlage Brandebenquellen, vor
Desinfektion

015498

22.09.2021

10:50

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekiihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
20113864-001

Regen

bewdlkt

4,5

23.09.2021 - 14.10.2021

Parameter Ergebnis N[ K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 6,1 °C 3
pH Wert (vor Ort) 7.7 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 210 pSfcm 3
Farbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 3
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Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers
Die Probe wurde an einem Probenhahn direkt vor dem UV-
Entnahmestelle Desinfektionsgerit entnommen. Sie entspricht Rohwasser der 4
Brandebenquellen 1 und 3.

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K

Physikalische Parameter

UV-Durchlassigkeit 43 % 5

spektraler Schwachungskoeffizient bei

Pt 9 3,697 m-1 5

Chemische Parameter

Gesamtharte 6,8 °dH 6

Carbonatharte 6,5 °dH 6

Sdurekapazitat bis pH 4,3 2,321 mmol/I 7

Hydrogencarbonat 138,6 mg/I 7

Calcium (Ca) 45,0 mg/! 6

Magnesium (Mg) 2,3 ma/l 6

NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Koh[en(stoff) ) 1,3 mg/| e

Nitrat 58 max. 50 mg/! 9

Nitrit <0,010 max. 0,10 ma/l 10
Ammonium <0,030 max. 0,50 ma/I 11
Chlorid (Cl-) <1,00 max. 200 mg/I 9

Sulfat 2,0 max. 750 mg/! 9

Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 ma/l 12
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mag/| 12
Natrium (Na) <1,00 max. 200 mg/| 12
Kalium (K) <1,00 mg/| 12
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 60 axa 100 KBE/ml N
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 15 aa 20 KBE/m| 13
Escherichia coli 5 max. 0 KBE/250ml 14
Coliforme Bakterien >100 max. 0 KBE/250ml 14
Enterokokken 3 max. 0 KBE/250ml 15
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/250ml 16
Clostridium perfringens 0 max. 0 KBE/250ml 17
Aliféllig verwendete Abkiirzungen:

IPW ...t Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

3.)  Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geléstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
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Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604

Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser

EN 27888, DokCode: PV 7511

Bestimmung des pH-Wertes in Wasser

EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512

Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe

ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner erhdhte Koloniezahlen bei 22°C und
erhéhte Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nachweisbar.

Escherichia coli war nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nachweisbar.

Clostridium perfringens war nicht nachweisbar.

Pseudomonas aeruginosa war nicht nachweisbar.
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Institut fur med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra
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Probenummer: 21118138-002

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-1d:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T21-00624.302
23.09.2021

Privatprobe

Trinkwasser

desinfiziertes TW
jahrliche Untersuchung
desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WVA Puchenstuben

WB-5944

Probenahmestelle 2- UV-Desinfektionsanlage Brandebenquellen, nach
Desinfektion

015499

22.09.2021

11:00

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekiihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
20113864-002

Regen

bewdlkt

4,5

23.09.2021 - 14.10.2021

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 6,1 °C 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 210 pS/cm 3
Farbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 3
Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Entnahmestelle

Die Probe wurde an einem Probenhahn direkt nach dem UV-
Desinfektionsgerdt entnommen. Sie entspricht Reinwasser der 4
Brandebenquellen auf Parz.Nr. 520/KG Puchenstuben.
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Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 0 maxpll KBE/ml -
kolor!_leblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 10 KBE/m| 13
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/250ml 14
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/250ml 14
Enterokokken 0 max. 0 KBE/250ml 15
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/250m| 16
Clostridium perfringens 0 max. 0 KBE/250ml 17

Aliféllig verwendete Abkirzungen:

IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert")

PW ........ Parameterwert ("Grenzwert")

n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

Kommentar:

3.)  Bestimmung von Ozon in Wasser

DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604

Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser

EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508

Messung von freiem Chlor (CT) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser

EN 1SO 7393-2, Dok.Code: PV 7604

Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser

EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN 1SO 10523, Dok.Code: PV 7512

Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der &uBeren

geschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

x ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und

niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.
Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
Clostridium perfringens war nicht nachweisbar.
Pseudomonas aeruginosa war nicht nachweisbar.
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Institut fur med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 21118138-003

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T21-00624.303

23.09.2021

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Puchenstuben

WB-5944

Probenahmestelle 3- Ortsnetz Brandeben/Turmkogel
022759

22.09.2021

11:25

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekinhlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
20130554-001

Regen

bewolkt

4,5

23.09.2021 - 14.10.2021

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 11,8 °C 3
pH Wert (vor Ort) 7,7 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 208 pS/cm 3
Farbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack (vor Ort) nicht auffallend 3
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis N| K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers
Entnahmestelle Die Probe wurde an einem Wasserhahn an der Gartenleitung im 4
Garten des Hauses Brandeben 5 entnommen.

Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Mikrobiologische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C

. . I 18
Bebriitungstemperatur 60 max. 100 KBE/m

Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

[,

"
Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AG I E, S
|| e

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N[ K

koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur > maked KBE/m| i5
Escherichia coli 1 max. 0 KBE/100mi 19
Coliforme Bakterien 21 max. 0 KBE/100ml 19
Enterokokken 1 max. 0 KBE/100ml| 20

Allféllig verwendete Abkirzungen:

IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze={Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

3) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geltstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (CI) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der &uBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nachweisbar.

Escherichia coli war nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nachweisbar.

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien - 3
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Waéhringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 21118138-004

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-1d:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:
Witterung bei der Probenahme:

Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T21-00624.304

23.09.2021

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW
jahrliche Untersuchung

nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WVA Puchenstuben

WB-5944

Probenahmestelle 4- UV-Desinfektionsanlage Rosswiesenquelle vor
Desinfektion

022760

22.09.2021

10:05

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
20086315-004

Regen

bewdlkt

6,5

23.09.2021 - 14.10.2021

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 9,4 °C 3
pH Wert (vor Ort) 7,9 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 223 pS/cm 3
Farbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 3
Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Probenhahn direkt vor dem UV-
Desinfektionsgerit entnommen. Sie entspricht einem

Entnahmestelle Rohmischwasser der Brandebenquellen auf Parz.Nr. 520, KG 4
Puchenstuben, der Rosswiesenquelle auf Parz.Nr. 815/1, KG
Puchenstuben.

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernghrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien A_G I i S

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K

Physikalische Parameter

UV-Durchlassigkeit 76 % 5

zgik;rs]ler Schwéchungskoeffizient bei 1,216 m-1 5

Chemische Parameter

Gesamtharte 74 °dH 6

Carbonatharte 7,2 °dH 6

Saurekapazitat bis pH 4,3 2,571 mmol/! 7

Hydrogencarbonat 153,8 ma/I 7

Calcium (Ca) 47,3 mg/! 6

Magnesium (Mg) 3,5 mg/| 6

NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Koh!en(stoff) ° 0,5 mg/l a

Nitrat 4,0 max. 50 mag/l 9

Nitrit <0,010 max. 0,10 mg/! 10
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/I 11
Chlorid (Cl-) <1,00 max. 200 mg/| 9

Suifat 18 max. 750 mg/l 9

Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/I 12
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 ma/| 12
Natrium (Na) <1,00 max. 200 mg/l 12
Kalium (K) <1,00 ma/I 12
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 54 max. 100 KBE/ml 13
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 10 max. 20 KBE/ml 13
Escherichia coli 17 max. 0 KBE/250ml 14
Coliforme Bakterien 67 max. 0 KBE/250ml 14
Enterokokken 10 max. 0 KBE/250ml 15
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/250ml 16
Clostridium perfringens 1 max. 0 KBE/250ml 17
Allféllig verwendete Abkirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW .o Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentat:

3.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geliistem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (C) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitféhigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duferen
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

AGES{)

Beurteilung:

niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Die Untersuchung ergab ferner erhdhte Koloniezahlen bei 22°C und
Enterokokken waren nachweisbar.

Escherichia coli war nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nachweisbar.

Clostridium perfringens war nachweisbar.

Pseudomonas aeruginosa war nicht nachweisbar.
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 21118138-005

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:
Witterung bei der Probenahme:

Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T21-00624.305
23.09.2021

Privatprobe

Trinkwasser
desinfiziertes TW
jahrliche Untersuchung
desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WVA Puchenstuben
WB-5944

Probenahmestelle 5- UV-Desinfektionsanlage Rosswiesenquelle nach

Desinfektion
022761

22.09.2021

10:15

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekiihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
20086315-005

Regen

bewdlkt

6,5

23.09.2021 - 14.10.2021

Parameter Ergebnis N[ K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 9,5 °C 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 223 uS/cm 3
Farbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 3
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis N| K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Probenhahn direkt nach dem UV-
Entnahmestelle Desinfektionsgerét entnommen. Sie entspricht einem UV- 4

desinfiziertem Reinwasser der Brandebenquellen auf Parz.Nr. 520,

KG Puchenstuben, der Rosswiesenquelle auf Parz.Nr. 815/1

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernahrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

AGES

ﬁ
.,4‘—‘?4-.__:1

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 0 max. 10 KBE/ml 13
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebritungstemperatur 0 max. 10 KBE/ml 13
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/250ml 14
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/250ml 14
Enterokokken 0 max. 0 KBE/250m| 15
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/250ml 16
Clostridium perfringens 0 max. 0 KBE/250ml| 17
Aliféllig verwendete Abkiirzungen:

IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar .. Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW .o Parameterwert ("Grenzwert")
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

Kommentar:

3.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geléstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (CI) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

.. Kommentar

N
X ... Verfahren nicht akkreditiert
K

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und

niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.
Escherichia coli war nicht nachweisbar.
Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
Clostridium perfringens war nicht nachweisbar.
Pseudomonas aeruginosa war nicht nachweisbar.
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 21118138-006

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T21-00624.306

23.09.2021

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Puchenstuben

WB-5944

Probenahmestelle 6 - Ortsnetz Puchenstuben
015501

22.09.2021

09:50

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekiihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
20130554-002

Regen

bewdlkt

6,5

23.09.2021 - 14.10.2021

AGE S\

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 13,3 °C 3
pH Wert (vor Ort) 7.7 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 256 uS/cm 3
Farbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack (vor Ort) nicht auffallend 3
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis N| K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers
Entnahmestelle Die Probe wurde an einem Wasserhahn, am Waschbecken in der 4

Garage des Bauhof Puchenstuben entnommen.
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Chemische Parameter
Gesamtharte 8,4 °dH 6
Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien 3
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

e,

AGES
AL

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Carbonatharte 8,1 °dH 6
Saurekapazitat bis pH 4,3 2,893 mmol/l 7
Hydrogencarbonat 173,4 mg/I 7
Calcium (Ca) 47,9 mg/l 6
Magnesium (Mg) 7,6 ma/| 6
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) i 0,5 mg/| 8
Nitrat 4,4 max. 50 mg/! 9
Nitrit <0,010 max. 0,10 mg/I 10
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/I 11
Chlorid (CI-) 1,7 max. 200 mg/I 9
Sulfat 2,1 max. 750 mg/! 9
Eisen (Fe) 0,065 max. 0,200 mg/| 12
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/| 12
Natrium (Na) <1,00 max. 200 mg/I 12
Kalium (K) <1,00 mg/! 12
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 14 max. 100 KBEmi i
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 4 el KBE/ml =
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 19
Coliforme Bakterien 2 max. 0 KBE/100m! 19
Enterokokken 1 max. 0 KBE/100ml 20

Allféllig verwendete Abkdrzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert")
PW .ot Parameterwert ("Grenzwert")

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
X ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar

n.a. ... nicht auswertbar

Kommentar:

3.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (CI) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren vereinzelt nachweisbar.
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INSUtUL TUr med. MIKrobiologie und fAygienc vvicrh 1
wahringerstr. 25a, 1090 Wien A( } E ' b

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

3.)  Vor Ort gemessene Werte der Wasserproben (diverse Normen)
4.)  Entnahmestelle
5)  Bestimmung der Absorption im Bereich der UV Strahlung; Spektraler Absorptionskoeffizient gemag DIN 38404-3:2005
Ext.Norm: DIN 38404-3:2005, Dok.Code: 7513
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
6.)  Besimmung der Leitfahigkeit, des pH-Wertes, der Carbonatharte, der Gesamthérte, des Calciums und Magnesiums im Wasser mittels Methrom Titroprozessor gemas
ONORM M 6268:2004 und ONORM EN ISO 9963-2:1996
Ext.Norm: ONORM M 6268:2004 und ONORM EN 1SO 9963-2:1996, Dok.Code: 7516
Durchfilhrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
7.)  Berechnungsmethode fiir Hydrogencarbonat und Séurekapazitédt aus der Carbonathérte
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9963-2:1996, Dok.Code: 7516
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
8.)  Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode) gemaB EN 1484:1997
Ext.Norm: EN 1484:1997, Dok.Code: 7500
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
9.)  Bestimmung der geldsten Anionen Chlorid, Nitrat und Sulfat mittels Fliissigkeits-Tonenchromatographie gemaB DIN EN ISO 10304-1:2009
Ext.Norm: DIN EN ISO 10304-1:2009, Dok.Code: 7518
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
10.) Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion gem&B EN ISO 13395:1996
Ext.Norm: EN ISO 13395:1996, Dok.Code: 7552
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
11.) Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion gemaB EN I1SO 11732:2005
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005, Dok.Code: 7551
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
12.) Bestimmung von ausgewahlten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES gemé&B EN ISO 11885:2009
Ext.Norm: EN ISO 11885:2009, Dok.Code: 7498
Durchfiihrendes Labor: Institut fur Hydroanalytik Linz, Linz
13.) estimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm: EN ISO 6222, Dok.Code: PV 10643
14.) Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9308-1, Dok.Code: PV 10649
15.)  Nachweis und Z&hlung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ONORM EN I1SO 7899-2, Dok.Code: PV 10639
16.) Bestimmung von Pseudomoas aeruginosa mittels Membranfiltration
Ext.Norm: EN ISO 16266, Dok.Code: PV 10640
17.) Nachweis von Clostridium perfringens in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ISO 14189, Dok.Code: PV 10641
18.) Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm: EN ISO 6222, Dok.Code: PV 10643
19.) Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9308-1, Dok.Code: PV 10649

20.) Nachweis und Zahlung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ONORM EN ISO 7899-2, Dok.Code: PV 10639

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Walter Pribil e.h. ----- Ende des Priifberichts -----
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GUTACHTEN

Aufgrund des Auftretens von E. coli und Enterokokken in den Proben 21118138-003 und 21118138-006 liegt eine
Uberschreitung des Parameterwertes (0 in 100 ml) der Trinkwasserverordnung (BGBI. II Nr. 304/2001 idgF) vor. Das
Wasser der WVA Puchenstuben ist daher als fiir den menschlichen Verzehr ungeeignet und somit als nicht sicher zu
beurteilen. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser nicht geeignet.

Dier Ergebnisse wurden am 28.09.2021 um 10:25 telefonisch mitgeteilt.

Auf die Verpflichtungen fiir den Betreiber einer Wasserversorgungsanlage geméaB § 5 Z 5 der Trinkwasserverordnung
(BGBI. II Nr. 304/2001 idgF) wird hingewiesen.

§ 5. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat

5. soweit bei Untersuchungen gemaB den Z 2 und 3 die Nichteinhaltung der mikrobiologischen oder chemischen
Anforderungen gemaB Anhang I Teil A und B festgestellt wurde, unverziiglich

- MaBnahmen zur Wiederherstellung der einwandfreien Qualitat des abgegebenen Wassers zu ergreifen, um
spatestens innerhalb von 30 Tagen den Parameterwerten zu entsprechen,

- die Abnehmer iiber den (die) betreffenden Parameter sowie den dazugehérigen Parameterwert gema Anhang I
Teil A und B zu informieren und auf etwaige VorsichtsmaBnahmen (z.B. Nutzungsbeschrankungen fiir das Wasser
oder bestimmte Behandlungsverfahren wie z.B. bei Nichteinhaltung der mikrobiologischen Anforderungen das Kochen
bei Siedetemperatur, die zumindest drei Minuten gehalten werden muss) hinzuweisen. Weiters sind die Abnehmer
darauf hinzuweisen, dass diese Informationen allen Verbrauchern (z.B. durch Aushang im Gebaude) in geeigneter
Weise zur Kenntnis zu bringen sind.

- die zusténdige Behérde zu informieren und ihr alle erforderlichen Informationen zur Verfligung zu stellen.

hOdOJhHl7chHHdIIuka2+P/EBElp$Z.NAtGlSDELFE+K4MQJ9TVjzDQUlWomszuBOXbUJS
KuTdm/IzL7nVPgyRE+JhnFocPRxhelqgln 1E%40XJGFefpelLZ32x8ccHhnCMB820s6Z6WIDXQ
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Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prufinformation Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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